
Wentylacja i klimatyzacja,
ogrzewnictwo – 
izolacja urządzeń i instalacji 

Zeszyt 4.1.

WYTYCZNE 

PROJEKTOWE 

I WYKONAWCZE

Instalacje



Podstawy prawne, normy i literatura
1. „Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, Dz.U. 
nr 75/2002, poz. 690 wraz ze zmianami Dz.U. nr 33/2003, poz. 270, 
Dz.U. nr 109/2004, poz. 1156.

2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze 

3. PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i 
instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.

4. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku 
– Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 

5. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwię-
ku w pomieszczeniach 

6. PN-87/B-03433 Wentylacja – Instalacje wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Wymagania 

7. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do sta-
łego przebywania ludzi 
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Wymiary rur
Rury stalowe wg DIN 2448

Średnica zewnętrzna Średnica nominalna Wymiar Grubość ścianki

[mm] [mm] [cale] [mm]

17,2 10  3/8 1,8

21,3 15  1/2 2,0

26,9 20  3/4 2,3

33,7 25 1 2,6

44,5 32 1 1/4 2,6

48,3 40 1 1/2 2,6

51,0 46  2,6

57,0 50  2,9

60,3 50 2 2,9

63,5 57  2,9

76,1 65 2 1/2 2,9

82,5 76  3,2

88,9 80 3 3,2

101,6 94  3,6

108,0 100  3,6

114,3 100 4 3,6

127,0   4,0

133,0 125  4,0

139,7 125 5 4,0

152,4   4,5

159,0 150  4,5

168,3 150 6 4,5

177,8   5,0

193,7   5,4

219,1 200 8 5,9

267,0   6,3

273,0 250  6,3

298,5   7,1

318,0   7,1

323,9 300  7,1

406,4 400  8,8

508,0 500  11,0

Rury miedziane wg DIN 1057

Średnica zewnętrzna Grubość ścianki

[mm] [mm]

10,0 1,0

12,0 1,0

15,0 1,0

18,0 1,0

22,0 1,0

28,0 1,5

35,0 1,5

42,0 1,5

54,0 2,0

64,0 2,0

76,1 2,0

88,9 2,0

108,0 2,0

133,0 3,0

159,0 3,0
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Zastosowania produktów ROCKWOOL
w izolacjach technicznych

Podstawowe zastosowanie: KL
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Zbiorniki
t ≤ 250°C

małe

duże

t > 250°C

Kotły
t ≤ 250°C

małe

duże

t > 250°C

Kominki z wkładem żeliwnym

Kanały spalin izolacja termiczna i redukcja hałasu

Kanały wentylacyjne
izolacja wewnętrzna

izolacja zewnętrzna

Przewody instalacji grzewczych i sanitarnych (c.o., c.w.u.)

Sieci cieplne i magistrale

Izolacja termiczna

t ≤ 250°C

t ≤ 400°C

t ≤ 650°C

t ≤ 700°C

t ≤ 1000°C

Izolacja przeciwkondensacyjna 

Izolacja dźwiękochłonna 

Kominy stalowe

Przestrzenie zamknięte 

Instalacje tlenowe 

Zabezpieczenia 
ogniochronne:

Konstrukcje stalowe

Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające

Stropy, belki i słupy żelbetowe

Przejścia instalacyjne w ścianach i stropach

Zabezpieczenie kabli elektrycznych

4



Spis treści

2 Podstawy prawne, normy i literatura

3 Wymiary rur

4 Zastosowania produktów ROCKWOOL 
w izolacjach technicznych

5 Spis treści

6 Izolacja przeciwkondensacyjna 
i termiczna kanałów wentylacyjnych

11 Izolacja akustyczna 
kanałów wentylacyjnych

14 Izolacja instalacji c.o. i c.w.u.

16 Izolacja instalacji grzewczych 
i sanitarnych

19 Izolacja rurociągów ciepłowniczych 
i średniotemperaturowych

22 Izolacja małych zbiorników 
niskotemperaturowych

24 Izolacja dużych zbiorników 
niskotemperaturowych

PRODUKTY ROCKWOOL 
zastosowanie, parametry i pakowanie

26 KLIMAFIX
ALU LAMELLA MAT

27 INDUSTRIAL BATTS BLACK

28 FLEXOROCK

29 TERMOROCK

30 OTULINA ROCKWOOL

31 ROCKMATA

32 ALFAROCK
WEŁNA NIEIMPREGNOWANA 100

33 TECHROCK

INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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Izolacja przeciwkondensacyjna i termiczna 
kanałów wentylacyjnych

4.1.1

1 Zawiesie kanału

2 Taśma aluminiowa samoprzylepna

3 KLIMAFIX

4 Kanał wentylacyjny

4
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2
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INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Częstym zjawiskiem występującym w instalacjach wewnątrz budynków 
jest wykraplanie się pary wodnej na zimnych, niezaizolowanych po-
wierzchniach, znajdujących się w pomieszczeniach o wysokiej tem-
peraturze oraz o dużej wilgotności względnej powietrza. 

Intensywność tego zjawiska zależy od różnicy temperatur pomiędzy 
powierzchnią zimną (ściana kanału wentylacyjnego) a otoczeniem 
oraz od wilgotności względnej powietrza znajdującego się w tym po-
mieszczeniu.

ciepłe i wilgotne 
powietrze na 
zewnątrz kanału, 
np. 25°C i 75%

Rys. 411.1. Wykraplanie się pary wewnątrz kanału Rys. 411.2. Wykraplanie się pary na zewnątrz kanału

zimne 
powietrze 
na zewnątrz 
kanału, np. 8°C

ciepłe i wilgotne 
powietrze 
wewnątrz kanału, 
np. 25°C i 75%

zimne powietrze 
wewnątrz 
kanału, np. 8°C

Temperatura punktu rosy w zależności od wilgotności i temperatury średniej otaczającego powietrza

Średnia temperatura 
[°C]

Wilgotność względna otaczającego powietrza
50% 60% 70% 80% 90%

Temperatura [°C]
-20 -27,0 -25,2 -23,7 -22,3 -21,1
-15 -22,3 -20,4 -18,8 -17,5 -16,2
-10 -17,6 -15,4 -13,9 -12,5 -11,2
-6 -13,9 -11,8 -10,1 -8,6 -7,2
-2 -10,1 -8,0 -6,2 -4,6 -3,3
0 -8,1 -6,0 -4,2 -2,7 -1,3
2 -6,5 -4,4 -2,6 -1,0 0,5
6 -3,2 -1,0 0,9 2,8 4,5
10 -0,1 2,6 4,8 6,7 8,4
16 5,6 8,2 10,5 12,5 14,3
20 9,2 11,0 14,4 16,4 18,3
22 11,0 13,9 16,3 18,4 20,3
24 12,9 15,8 18,2 20,3 22,2
26 14,8 17,6 20,1 22,3 24,2
28 16,6 19,5 22,0 24,2 26,2
30 18,4 21,4 23,9 26,2 28,1

Przeciwdziałanie wykraplaniu się 
pary wodnej z powietrza
Zasada wykonywania izolacji termicznej przeciwkondensacyjnej polega na 
szczelnym odgrodzeniu zimnej powierzchni od otoczenia w taki sposób, aby 
temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury punktu rosy. 
Dzięki temu zawarta w powietrzu para wodna nie będzie się wykraplać na 
powierzchni kanału, ani też na powierzchni zewnętrznej izolacji.
Odpowiednio dobrana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyjnym 
powoduje „przesunięcie” punktu rosy w bezpieczny obszar na zewnątrz 
kanału. Wpływ na grubość izolacji zapobiegającej kondensacji pary mają 
nie tylko różnice temperatur i wilgotność względna powietrza, ale rów-
nież cyrkulacja powietrza wokół kanału. W przypadku niewielkiego ru-
chu powietrza wymagana będzie większa grubość izolacji niż przy in-
tensywnym ruchu. 

Grubość izolacji zapobiegająca kondensacji 
pary wodnej na ściankach kanału wentylacyjnego
W tabeli poniżej przedstawiono wymagane grubości izolacji wykonanej za 
pomocą ALU LAMELLA MAT lub KLIMAFIX, które w danych warunkach 
środowiskowych i przy danych temperaturach zapewniają skuteczną izo-
lację przeciwkondensacyjną kanału wentylacyjnego. 

Grubości izolacji zostały obliczone dla temp. czynnika w kanale wentylacyj-
nym +10°C. Jako kryteria doboru przyjęto niedopuszczenie do wykroplenia 
się pary wodnej na zewnętrznej stronie izolacji oraz względy akustyczne 
pomieszczeń obsługiwanych przez przewody wentylacyjne.
W przypadku występowania innych warunków cieplno-wil got no ścio wych 
niż podane w poniższej tabeli, grubość izolacji ALU LAMELLA MAT lub 
KLIMAFIX należy przyjąć indywidualnie. 

Mechanizm wykraplania się pary z powietrza
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Lp. Rodzaj obiektu Rodzaj pomieszczenia Temperatura [°C] Wilgotność względna [%]
Zalecane 

grubości izolacji 
[mm]

1 Obiekty handlowe 
i usługowe

ogólna sprzedaż: odzież, obuwie, meble, AGD, 
kosmetyki, wyroby jubilerskie

19-22 w zimie
22-26 w lecie 50-65 30

środki spożywcze: mięso, ryby, sery, owoce 18-20 w zimie
18-24 w lecie 65-75 40

mała gastronomia: kawiarnia, bufet 20-23 w zimie
22-26 w lecie 40-65 30

salon fryzjerski 20-24 w zimie
22-28 w lecie 40-64 30

pralnie mechaniczne 19-26 50-65 30
2 Restauracje sala konsumpcyjna 20-23 45-70 30
3 Kina, teatry widownie, foyer 22-26 40-60 50

4 Biblioteki
magazyn książek 21-25 40-50 30
czytelnie 21-25 35-55 30

5 Muzea sale wystawowe 18-24 40-55 30
6 Audytoria sale wykładowe 22-25 40-60 50
7 Biura stanowiska z komputerem 18-20 40-50 20

8 Hotele
pokoje 18-22 45-60 30
kuchnie zbiorowe 18-22 60-75 40
pralnie 23-25 60-80 60

9 Pływalnie kryte 28-50 60-70 50-80
10 Kościoły 12-18 50-75 30
11 Browary beczki ze słodem 10-15 80-85 30

12 Drukarnie
składowanie papieru 20-26 50-60 30
drukowanie 22-26 45-60 30

13 Przemysł ceramiczny produkcja ogólna 26-28 60-70 40

14 Przemysł 
elektrotechniczny

produkcja ogólna 21 50-55 30
produkcja izolacji 24 65-70 30

15 Przemysł tytoniowy
magazynowanie tytoniu surowego 21-23 60-65 30
przygotowanie produkcji 22-26 60-65 100

16 Przemysł tekstylny
tkalnie bawełny 22-25 75-80 60
tkalnie wełny 27-29 60-70 40

17 Budynki inwentarskie obory, kurniki 12-16 70-75 30

Źródło: Recknagel i inni, „Poradnik – Ogrzewanie i Klimatyzacja”, EWFE – wydanie 1, Gdańsk 1994: Katalog stropodachów, wydawnictwo „BISTYP”.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Maty lamelowe KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT produkowane są ze skal-
nej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną okładziną ze zbrojonej 
folii aluminiowej. Charakteryzują się prostopadłym układem włókien do 
płaszczyzny podłoża, dzięki czemu są mocne i sprężyste oraz nie zmie-
niają swojej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach.
W stosunku do innych mat lamelowych KLIMAFIX wyróżnia się fabrycznie 
nałożoną warstwą kleju na całej powierzchni, zabezpieczoną prostą do 
zdjęcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.

Właściwie zwymiarowana i fachowo zamontowana izolacja zabezpiecza 
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przed kondensacją pary wodnej 
oraz zapewnia minimalne straty ciepła i temperaturę przepływającego 
powietrza odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie. Poprawne 
zwymiarowanie maty wpływa na sprawny montaż i uniknięcie sztu-
kowania izolacji.

a

L = 2a + 2b + 8t L = 3,14 (dz + 2t)

t t

t

t

t

b dz

a) b)

Rys. 411.3. Sposób obliczania długości maty do zaizolowania 1 m.b. ka-
nału: a – prostokątnego, b – kołowego

O skuteczności izolacji przeciwkondensacyjnej decyduje nie tylko pra-
widłowy dobór jej grubości, ale także szczelność (prawidłowa technologia 
montażu i dokładne wykonanie) oraz wystarczająco duży opór dyfuzyjny 
warstwy nośnej materiału izolacyjnego, w tym przypadku specjalnie zbro-
jonej folii aluminiowej.

Kosztorysowanie robót izolacyjnych produktami KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT 
umożliwia Katalog Nakładów Rzeczowych KNR nr 9-16.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1
2

3
54a

4a

4b
4b

Rys. 411.4. 1. taśma aluminiowa samoprzylepna (szerokość 50 mm 
lub 75 mm), 2. talerzyk zaciskowy, 3. ALU LAMELLA MAT, 4. szpilka 
(4a. zgrzewana, 4b. samoprzylepna), 5. kanał wentylacyjny

1

2

34

Prawidłowy montaż ALU LAMELLA MAT
Maty lamelowe są lekkie i nie obciążają dodatkowo konstrukcji kanału. 
Montaż mat lamelowych wykonuje się przy pomocy prostych technik in-
stalacyjnych, opartych na stosowaniu szpilek mocujących w ilości 8 szt./m² 
(zgrzewanych, spawanych lub samoprzylepnych), talerzyków zaciskowych, 
kapturków oraz taśm, obejm lub opasek. Warstwę maty należy nałożyć na 
zamocowane uprzednio szpilki, następnie zabezpieczyć specjalnymi talerzy-

Rys. 411.5. 1. ALU LAMELLA MAT, 2. kanał typu „spiro”, 3. taśma alu-
miniowa samoprzylepna, 4. obejma mocująca

Fot. 411.1. Krok 1 – dokładne zwymiarowanie maty 

Fot. 411.2. Krok 2 – zdjęcie folii ochronnej

Fot. 411.3. Krok 3 – przyklejenie maty

Fot. 411.4. Krok 4 – uszczelnienie taśmą aluminiową połączeń 
podłużnych i poprzecznych maty

kami zaciskowymi i odciąć wystające końcówki szpilek. W przypadku szpi-
lek samoprzylepnych trzeba dokładnie oczyścić i „odtłuścić” powierzchnię 
kanału. Krawędzie styków poszczególnych odcinków warstw nośnych mat 
należy zawsze ze sobą dokładnie skleić. Jeżeli wykonana izolacja ma być izo-
lacją przeciwkondensacyjną, trzeba zwrócić szczególną uwagę na szczelność 
wszystkich połączeń klejonych i przejść szpilek przez warstwę folii.

Prawidłowy montaż KLIMAFIX 
Dzięki warstwie kleju ułożenie maty lamelowej typu KLIMAFIX na kanale 
wentylacyjnym odbywa się w prosty i szybki sposób. Warstwa kleju gwa-
rantuje trwałość połączenia i nie traci swoich właściwości po upływie 
dłuższego czasu. Dzięki braku konieczności użycia szpilek, talerzyków za-
ciskowych, kapturków, obejm lub opasek montaż maty KLIMAFIX można 
skrócić nawet do 40% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych. 
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie izolowane powierzchnie 
powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura oto-
czenia podczas prac izolacyjnych wynosi od +5 do +35°C.
Poprawne zwymiarowanie maty KLIMAFIX wpływa na sprawny montaż 
i uniknięcie sztukowania izolacji (fot. 411.1).
Długość maty powinna być dopasowana do obwodu kanału. Przy mon-
tażu maty należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie na kanale 
wentylacyjnym.

Matę montuje się etapowo: należy odciąć odpowiedni kawałek maty i na odcinku 
10 cm zdjąć folię ochronną w kierunku zgodnym ze strukturą produktu (fot. 411.2). 
Następnie mocno docisnąć matę na całej powierzchni kanału i wygładzić nierów-
ności dłonią w kierunku od środka na zewnątrz przyklejanego odcinka (fot. 411.3). 
Należy pamiętać, że po jednorazowym dociśnięciu położenie maty nie jest możliwe 
do skorygowania. Końcowym etapem montażu jest sklejenie wszystkich połączeń 
podłużnych i poprzecznych maty KLIMAFIX za pomocą samoprzylepnej taśmy 
aluminiowej o szerokości przynajmniej 50 mm (fot. 411.4).

Uwagi montażowe
W sytuacjach, w których konieczne jest zastosowanie izolacji o grubości 
50 mm warstwa samoprzylepna pełni w montażu jedynie pomocniczą 
rolę, a główną funkcję mocującą powinny przejąć szpilki montażowe. 
Dodatkowe użycie mechanicznych elementów montażowych wymagane 
jest również w przypadku dużej wilgotności powietrza.
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Izolacja akustyczna kanałów wentylacyjnych4.1.2

1 Zawiesie kanału

2 Kanał wentylacyjny

3 Profil cienkościenny typu „Z” 
do mocowania płyt

4 INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 lub 80

4
3

2

1

INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Dopuszczalny poziom dźwięków przenoszących się z pomieszczenia do pomieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi przez przewody 
wentylacyjne powinien być zgodny z wymaganiami PN-87/B-02151.02 wg poniższej tabeli.

Przeznaczenie 
pomieszczenia

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

dźwięku A hałasu 
przenikającego do 
pomieszczenia od 

wszystkich źródeł hałasu 
łącznie LAeq [dB]

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wy-
posażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem

Średni poziom dźwięku A, (LAm) przy hałasie ustalonym, 
np. pochodzącym od centralnego ogrzewania, wentylacji, 

stacji transformatorowych lub równoważny poziom 
dźwięku A, (Laq) przy hałasie nieustalonym [dB]

Maksymalny poziom 
dźwięku A, (LAmax) 

przy hałasie 
nieustalonym [dB]

w dzień w nocy w dzień w nocy w dzień w nocy

Pomieszczenia mieszkalne 
w bu dynkach mieszkal nych, 
internatach, hotelach trzy-
gwiazdkowych i wyższych

40 30 35 25 40 30

Pokoje w hotelach 
kategorii niższych 45 35 40 30 45 35

Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

Pomieszczenia do pracy 
umysłowej wymagającej 
koncentracji uwagi

35 - 30 - 35 -

Klasy i pracownie szkolne 
(z wyją tkiem pracowni 
technicznych), sale 
wykładowe, audytoria

40 - 35 - 40 -

Sale kawiarniane 
i restauracyjne 50 - 45 - - -

Sale sklepowe 50 - 45 - - -

Sale operacyjne 35 - 30 - 35 -

Pokoje chorych 
w szpitalach i sanatoriach 35 30 30 25 35 30

Pokoje chorych na 
oddziałach intensywnej 
opieki medycznej

30 30 25 25 30 30

Poziom dźwięków powietrznych można obniżyć (wytłumić) poprzez:
– zastosowanie izolacji akustycznej na zewnątrz lub wewnątrz kanałów wentylacyjnych,
– zastosowanie tłumików akustycznych absorbujących dźwięki.

Izolacyjność akustyczna ALU LAMELLA MAT
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Wykres 412.1. 
ALU LAMELLA MAT, gr. 50 mm

Wykres 412.2. 
ALU LAMELLA MAT, gr. 30 mm

Wykres 412.3. 
ALU LAMELLA MAT, gr. 20 mm

Izolację akustyczną na zewnątrz kanałów wentylacyjnych wykonuje się ma-
tami o nazwie ALU LAMELLA MAT z okładziną z folii aluminiowej. Folia alu-
miniowa oprócz właściwości akustycznych dodatkowo zabezpiecza przed 
wykropleniem się pary wodnej na ściankach kanału. W celu określenia izo-

lacyjności akustycznej R dla mat ALU LAMELLA MAT dla poszczególnych 
częstotliwości, przeprowadzone zostały badania akustyczne (przez ITC 
w Łodzi) na stoisku odwzorowującym rzeczywiste warunki pracy ka-
nałów wentylacyjnych. 

Izolacja na zewnątrz kanałów
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Montaż INDUSTRIAL BATTS BLACK wymaga zastosowania różnego ro-
dzaju profili cienkościennych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej 
o grubości 1 mm, przykręcanych lub nitowanych do ścian kanałów. Pro-
file typu „Z” stosuje się do mocowania na narożnikach, profile typu „T” 
do zabezpieczeń połączeń czołowych płyt, natomiast na zakończeniach 
odcinków kanałów mogą być stosowane profile typu „C”.

Tłumiki akustyczne
W technice wentylacyjnej najczęściej stosuje się tłumiki absorpcyjne. Tłu-
miki te zbudowane są z blachy stalowej z umieszczonymi wewnątrz ekra-
nami dźwiękochłonnymi wykonanymi z płyt INDUSTRIAL BATTS BLACK. 
Wpływ na absorpcję dźwięku ma grubość ekranów dźwiękochłonnych, 
szerokość szczeliny między nimi oraz prędkość przepływu powietrza 
(zbyt duża powoduje szumy przepływowe).

Sposób montażu maty ALU LAMELLA MAT

Rys. 412.1. 1. taśma aluminiowa samoprzylepna (szerokość 50 mm 
lub 75 mm), 2. talerzyk zaciskowy, 3. ALU LAMELLA MAT, 4. szpilka 
(4a. zgrzewana, 4b. samoprzylepna), 5. kanał wentylacyjny

Sposób montażu płyt INDUSTRIAL BATTS BLACK
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Rys. 412.3. Tłumik szczelinowy: 1. płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK 
dwustronnie pokryte tkaniną z włókna szklanego, 2. panele wewnętrzne 
tłumika, 3. obudowa

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wyprodukowania płyty 
INDUSTRIAL BATTS BLACK dwustronnie pokrytej tkaniną szklaną. Płyta 
pokryta dwustronnie ułatwia i przyspiesza montaż, jest bardziej sztywna 
i wytrzymała mechanicznie.
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Częstotliwość f [Hz]
Wykres 412.6. 
IBB 80, gr. 15 mm, z jednostronną okładziną z welonu szklanego

Wykres 412.4. 
IBB 60, gr. 50 mm, z jednostronną okładziną z welonu szklanego
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Częstotliwość f [Hz]
Wykres 412.7. 
IBB 80, gr. 20 mm, z jednostronną okładziną z welonu szklanego

Wykres 412.5. 
IBB 60, gr. 100 mm, z dwustronną okładziną z welonu szklanego

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Izolacja wewnątrz kanałów
Izolację akustyczną kanałów wentylacyjnych na ich wewnętrznych po-
wierzchniach wykonuje się płytami INDUSTRIAL BATTS BLACK. Płyty 
pokryte są jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czar-
nym, który podnosi ich walory akustyczne. Maksymalna prędkość prze-
pływu w kanałach wyłożonych płytami INDUSTRIAL BATTS BLACK nie 
powinna przekraczać 20 m/s. 

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK występują standardowo w dwóch 
odmianach:
– INDUSTRIAL BATTS BLACK 60,
– INDUSTRIAL BATTS BLACK 80.
Ze względu na swą specyficzną strukturę płyty INDUSTRIAL BATTS 
BLACK posiadają bardzo dobre właściwości akustyczne.

Rys. 412.2. Izolacja wewnątrz kanału wentylacyjnego: 1. płyty INDUSTRIAL 
BATTS BLACK, 2. profil narożnikowy typu „Z”, 3. profil zakończeniowy typu 
„C”, 4. profil do połączeń czołowych typu „T”, 5. kanał z blachy stalowej

1
2

3
54a

4a

4b
4b
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Izolacja instalacji c.o i c.w.u.4.1.3

1 Taśma aluminiowa samoprzylepna

2 System mocowania rurociągów

3 FLEXOROCK

4 Instalacja centralnego ogrzewania

4

3

2

1

INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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Średnica 
wewn. 
otuliny 

Temperatura otoczenia t1 ≥ 12°C Temperatura otoczenia -2°C ≤ t2 < 12°C
TEMPERATURA MEDIUM [°C] TEMPERATURA MEDIUM [°C]

[mm] 65 90 135 150 60 95 135 150
18 20 25 40 50 40 40 50 60
22 20 25 40 50 40 40 50 60
28 20 25 40 50 40 40 50 60
35 20 25 40 50 40 40 50 60
42 20 30 40 50 40 50 60 70
48 20 30 50 50 40 50 60 70
54 25 30 50 60 50 50 60 70
60 25 30 50 60 50 50 60 70
76 25 40 60 60 50 50 70 80
89 30 40 60 70 50 60 70 80
108 30 50 70 70 60 60 80 90
114 30 50 70 70 60 60 80 90
133 40 50 70 80 60 70 90 90
140 40 50 70 80 60 70 90 90
159 40 50 80 90 70 70 90 100

 – Zakres produkcyjny otulin FLEXOROCK

WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Fot. 413.5. Otulina 
FLEXOROCK gotowa 
do izolacji kolana

Po nałożeniu otuliny na rurociąg połączenie wzdłużne należy zakleić, 
wykorzystując zakładkę samoprzylepną, w którą zaopatrzona jest każda 
otulina. Natomiast połączenia poprzeczne między kolejnymi odcinkami 
otulin należy dodatkowo zakleić taśmą aluminiową samoprzylepną. Za-
stosowanie otulin FLEXOROCK na zewnątrz budynku (gdzie istotny wpływ 
na izolację mają warunki atmosferyczne) wymaga dodatkowego płaszcza 
ochronnego z blachy stalowej lub aluminiowej.

Sposób montażu otuliny FLEXOROCK na kolanach
Fot. 413.3. Sztyw-
ną otulinę poddaje 
się kompresji w do-
wolnym miejscu

Fot. 413.4. Włók-
na wełny zmieniają 
swoje właściwości, 
nadając otulinie ela-
styczność

Elastyczne otuliny FLEXOROCK przeznaczone są do izolacji instalacji cen-
tralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, przewodów cie-
płowniczych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Otuliny 
FLEXOROCK są produktem szczególnie zalecanym do izolacji kolan i za-
gięć na rurociągach.

Dzięki posiadaniu okładziny ze zbrojonej folii aluminiowej otuliny FLEXOROCK 
mogą być stosowane jako izolacja przeciwkondensacyjna. Równocześnie 
folia wzmacnia i zwiększa elastyczność otulin, podnosi standard izolacji 
i nadaje jej estetyczny wygląd. Otuliny FLEXOROCK posiadają zakładkę sa-
moprzylepną, która ułatwia i przyspiesza montaż, oraz specjalny zamek typu 
„Z” zapobiegający powstawaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym.

Wymagana grubość izolacji otulin FLEXOROCK dla przewodów cieplnych wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000
t1 – dotyczy przewodów sieci ciepłowniczych w podziemnych kanałach nieprzechodnich i w budynkach oraz instalacji c.o. i c.w.u. w pomiesz-

czeniach ogrzewanych (t1 ≥ 12°C);
t2 – dotyczy instalacji c.o. i c.w.u. w pomieszczeniach ogrzewanych (t2 < 12°C) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (t2 ≥ -2°C).

Fot. 413.2. Otuliny FLEXOROCK występują w szerokiej gamie średnic 
i grubości izolacji

Fot. 413.1. Każdą otulinę moż-
na uelastycznić w dowolnie wy-
branym miejscu bez naruszania 
okładziny zewnętrznej i bez ko-
nieczności cięcia na segmenty 
kolanowe. Ułatwia to i znacz-
nie przyspiesza montaż izo-
lacji, szczególnie na rurociągach 
o skomplikowanych kształtach, 
znajdujących się w trudno do-
stępnych miejscach.
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Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych4.1.4

1 Przewód instalacyjny miedziany

2 FLEXOROCK

3 System mocowania instalacji

4 TERMOROCK

5 Taśma PVC

6 Kolano PVC

4

3

2

1

5

6

INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Wymagana grubość izolacji otulin TERMOROCK dla przewodów cieplnych wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000
t1 – dotyczy przewodów sieci ciepłowniczych w podziemnych kanałach nieprzechodnich i w budynkach oraz instalacji c.o. i c.w.u. 

w pomieszczeniach ogrzewanych (t1 ≥ 12°C)
t2 – dotyczy instalacji c.o. i c.w.u. w pomieszczeniach ogrzewanych (t2 < 12°C) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (t2 ≥ -2°C)

System TERMOROCK przeznaczony jest do izolacji instalacji centralnego 
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, przewodów ciepłowni-
czych  również tych z dużą ilością kolan, oraz jako izolacja przeciw kon-
densacji pary wodnej. 
System składa się z:
– otulin TERMOROCK stosowanych na odcinkach prostych,
– otulin FLEXOROCK stosowanych na kolanach rurociągu,
– gotowych osłon kolan PVC,
– taśmy PVC.
System TERMOROCK nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie 
oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na estetykę 
wykończenia, np. markety, szpitale, a temperatura medium może osią-
gnąć nawet do 250°C. Pokrycie folią PVC umożliwia łatwe czyszczenie 
zaizolowanych instalacji. 
Otuliny TERMOROCK posiadają specjalny zamek typu „Z” zapobiegający 
powstawaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym oraz dodatkowe na-
cięcie wewnątrz ułatwiające nałożenie otuliny na rurę. Zaopatrzone są rów-
nież w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą i przyspieszającą montaż.
Otuliny TERMOROCK występują w szerokiej gamie średnic i grubości 
izolacji.

Średnica 
wewn. 
otuliny 

Temperatura otoczenia t1 ≥ 12°C Temperatura otoczenia -2°C ≤ t2 < 12°C
TEMPERATURA MEDIUM [°C] TEMPERATURA MEDIUM [°C]

[mm] 60 95 135 150 60 95 135 150
18 20 25 30 40 30 30 40 50
22 20 25 30 40 30 30 40 50
28 20 25 30 40 30 30 40 50
35 20 25 30 40 30 30 50 50
42 20 30 40 50 30 40 50 60
48 20 30 40 50 30 40 50 60
54 25 30 40 50 40 40 60 60
60 25 30 40 50 40 40 60 60
76 25 30 50 60 50 50 60 70
89 30 40 60 60 50 50 70 70
108 30 50 60 70 50 60 70 80
114 30 50 60 70 50 60 70 80
133 30 50 70 70 60 70 80 80
140 30 50 70 70 60 70 80 80
159 40 50 70 80 60 70 80 90

 – Zakres produkcyjny otulin TERMOROCK

1

2
3

1. Gorące medium
2. Warstwa izolacji skalnej
3. Estetyczna powłoka

U

Zamek typu U
zapobiega 
powstawaniu 
przegrzewów 
na połączeniu 
wzdłużnym.

Rys. 414.1. TERMOROCK to kompletny system izolacji
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Sposób montażu systemu TERMOROCK
Montaż systemu TERMOROCK wymaga użycia dwóch rodzajów otulin:
na odcinkach prostych otulin TERMOROCK pokrytych folią PVC, a na ko-
lanach elastycznych otulin FLEXOROCK z płaszczem z folii aluminiowej, 
które doskonale dopasowują się do krzywizny kolana.

Zastosowanie otulin TERMOROCK na zewnątrz budynku (gdzie istotny 
wpływ na izolację mają warunki atmosferyczne) wymaga dodatkowego 
płaszcza ochronnego z blachy stalowej lub aluminiowej.

Fot. 414.3a. 
Sztywną otulinę 
poddaje się kom-
presji w dowolnym 
miejscu

Fot. 414.3b. Włókna 
wełny zmieniają 
swoje właściwości, 
nadając otulinie 
elastyczność

Fot. 414.3c. Otulina 
FLEXOROCK gotowa 
do izolacji kolana

Fot. 414.3. Na kolana nakłada się elastyczną otulinę FLEXOROCK

Fot. 414.2. Na odcinek prosty rury nakłada się otulinę TERMOROCK, 
a następnie odrywa taśmę zabezpieczającą i przykleja zakładkę sa-
moprzylepną

Fot. 414.4. Na odcinek prosty za kolanem ponownie nakłada się otulinę 
TERMOROCK

Fot. 414.5. Na zaizolowane kolano nakłada się osłonę PVC, sklejając 
wszystkie połączenia taśmą PVC

Fot. 414.1. Izolacja wykonana systemem TERMOROCK
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Izolacja rurociągów 
ciepłowniczych i średniotemperaturowych

4.1.5

1 Rurociągi na estakadzie

2 OTULINA ROCKWOOL

3 Drut zaciskowy

4 ROCKMATA

5 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

3

INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Wymagana grubość izolacji OTULIN ROCKWOOL 
dla przewodów napowietrznych sieci cieplnych 
wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000
t1  – dotyczy przewodów napowietrznych sieci cieplnych oraz instalacji 

c.o. i c.w.u. w pomieszczeniach nieogrzewanych (t1 < -2ºC).

jednoczęściowe dwuczęściowe trzyczęściowe

OTULINA ROCKWOOL przeznaczona jest do izolacji nisko- i średniotempe-
raturowych rur, rurociągów, przewodów sieci ciepłowniczych, przewodów 
kominowych. Temperatura medium może osiągnąć nawet do 400°C.

Fot. 415.1.
OTULINY ROCKWOOL po-
siadają specjalne zamki 
(typu „Z”, „V” lub „1/2 O”) 
zapobiegające powstawa-
niu przegrzewów na po-
łączeniu wzdłużnym

Rys. 415.1. OTULINY ROCKWOOL produkowane są jako gotowe elementy 
izolacyjne jednoczęściowe oraz ze względów technologicznych dla rur 
o większych średnicach w formie dwóch, trzech lub większej ilości łupin.

Średnica 
wewn. 
otuliny 

Temperatura otoczenia t1 < -2°C
TEMPERATURA MEDIUM [°C]

[mm] 65 90 135 150 200
17 60 70 70 80 90
21 60 70 70 80 90
27 60 70 80 90 100
35 60 70 80 90 100
42 60 70 80 90 100
48 60 70 90 90 100
54 60 70 90 100 100
60 60 70 90 100 110
76 70 80 90 100 110
89 70 80 100 110 120
102 70 80 100 110 120
108 80 90 100 110 130
114 80 90 100 110 130
133 100 100 120 120 130
159 100 100 120 120 140
169 100 100 120 120 140
219 110 110 130 130 150
273 110 110 130 130 150
324 130 130 140 150 150
356 130 130 150 150 160
406 140 140 160 160 160

Alternatywnym rozwiązaniem izolacji rurociągów nisko- i średniotempe-
raturowych jest zastosowanie mat z wełny mineralnej, choć izolowanie 
tym produktem jest bardziej pracochłonne. 
Wśród mat do izolacji rurociągów niskotemperaturowych do 250°C wy-
stępują:
– ALFAROCK z jednostronnie przyklejoną folią aluminiową,
– ALU LAMELLA MAT posiadająca prostopadły układ włókien do okła-
dziny z folii aluminiowej.

Produktem zalecanym do izolacji (od podstaw, jak również na bieżące re-
monty i renowacje) rur i rurociągów, sieci cieplnych, armatury – w zakresie 
niskich i średnich parametrów temperaturowych nieprzekraczających 
400°C – jest ROCKMATA. Przeznaczona jest również do izolacji zbior-
ników, pieców i powierzchni płaskich.

Mata oferowana jest w standardowej szerokości 500 mm, co umożliwia 
łatwy oraz dokładny montaż nawet w trudno dostępnych i bardziej pra-
cochłonnych miejscach.

Wymagana grubość izolacji ROCKMATA  
dla przewodów napowietrznych sieci cieplnych 
wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000
t1  – dotyczy przewodów napowietrznych sieci cieplnych oraz instalacji 

c.o. i c.w.u. w pomieszczeniach nieogrzewanych (t1 < -2ºC).

Średnica 
wewn. 
otuliny 

Temperatura otoczenia t1 < -2°C
TEMPERATURA MEDIUM [°C]

[mm] 60 95 135 150 200
17 50 50 50 60 80
21 50 50 50 60 80
27 50 50 60 60 80
35 50 50 60 60 80
42 50 50 60 80 80
48 50 50 80 80 80
54 50 60 80 80 80
60 50 60 80 80 80
76 60 60 80 80 100
89 60 60 80 100 100
102 60 60 80 100 100
108 80 80 100 100 100
114 80 80 100 100 100
133 80 80 100 100 110
159 80 80 100 100 120
169 80 80 100 100 120
219 100 100 110 110 120
273 100 100 110 110 120
324 110 110 120 120 130
356 110 110 120 120 130
406 120 120 130 140 140

Fot. 415.2. ROCKMATA to zrolo-
wana elastyczna mata ze skalnej 
wełny mineralnej ROCKWOOL 
wzmocniona siatką galwanizo-
waną połączoną z warstwą weł-
ny nićmi stalowymi
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WYTYCZNE WYKONAWCZE
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Izolacja rurociągu OTULINĄ ROCKWOOL

Rys. 415.2. Montaż 
otuliny na odcinku 
prostym rurociągu

Rys. 415.3. Przygoto-
wanie segmentów ko-
lanowych – w celu uzy-
skania gładkiej i równej 
powierzchni izolacji ko-
lana należy starannie do-
ciąć poszczególne seg-
menty otuliny, odcinając 
nadmiar materiału

Rys. 415.4. Izolacja 
kolana rurociągu –
ilość segmentów 
potrzebnych do 
uformowania izolacji 
zależy od promienia 
krzywizny i kąta kolana

Jednowarstwowa izolacja rurociągu 
OTULINĄ ROCKWOOL

Rys. 415.5. 1. OTULINA ROCKWOOL, 2. drut zaciskowy, 3. płaszcz ochron-
ny, 4. nity lub wkręty
Izolację z otulin należy zamocować opaskami umieszczonymi w od-
stępach nie większych niż co 300 mm, wykonanymi z drutu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 1-1,5 mm, drutu aluminiowego w powłoce 
poliwinylowej, taśmy z tworzywa sztucznego lub z innego materiału za-
pewniającego trwałość wykonanego zamocowania.

Dwuwarstwowa izolacja rurociągu 
OTULINĄ ROCKWOOL

Rys. 415.6. 1. OTULINA ROCKWOOL – dwie warstwy z przesunięciem poprzecz-
nym i podłużnym, 2. drut zaciskowy, 3. płaszcz ochronny, 4. nity lub wkręty
Wielowarstwowa izolacja z OTULINY ROCKWOOL nie posiada żadnych 
mostków termicznych w materiale izolacyjnym (przesunięcie poprzeczne 
i podłużne jednej warstwy względem drugiej).

Izolacja rurociągu ciepłowniczego

Rys. 415.7. 1. ROCKMATA, 2. płaszcz ochronny, 3. nity lub wkręty

Izolacja rurociągu ROCKMATĄ 
Montaż ROCKMATY jest łatwy i szybki. Po nałożeniu ROCKMATY na izo-
lowaną rurę, rurociąg lub urządzenie należy przeszyć drutem stalowym 
wszystkie połączenia (wzdłużne i poprzeczne) między oczkami siatki. 
W celu zapewnienia szczelnego połączenia szew powinien mieć długość 
nie większą niż 100 mm.

Konstrukcja wsporcza
W przypadku stosowania płaszcza ochronnego z blachy stalowej lub alu-
miniowej należy izolowany rurociąg wyposażyć w konstrukcje wsporcze. 
Konstrukcje wsporcze powinny być umieszczone równomiernie wzdłuż 
izolowanego rurociągu, w odstępach co około 1000 mm. Właściwie wy-
konane konstrukcje wsporcze powinny mieć odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne oraz nie powinny po-
wodować znacznych strat ciepła w miejscach ich zamontowania. 

Stosowanie konstrukcji wsporczej można pominąć w przypadku lekkiego 
płaszcza ochronnego (np. z cienkiej folii aluminiowej, z folii z tworzyw 
sztucznych), który nie będzie narażony na oddziaływania mechaniczne. 
Średnica zewnętrzna izolowanego rurociągu, łącznie z podwojoną gru-
bością izolacji, nie powinna być większa od 300 mm.

Rys. 415.8. 1. pierścień konstrukcyjny zewnętrzny, 2. odstępnik pierście-
nia, 3. przekładka izolacyjna gr. 3 mm, 4. nit stalowy, 5. śruba stalowa

Izolacja armatury
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się sto-
sować kaptury (obudowy) wypełnione matą z wełny mineralnej. Kap-
tury powinny być zamocowane w sposób umożliwiający wielokrotny 
ich montaż i demontaż. Przykładowe rozwiązanie izolacji zaworu przed-
stawia poniższy rysunek.

Rys. 415.9. 1. wypełnienie kaptura – ROCKMATA, 2. izolacja na rurociągu 
– ROCKMATA lub inne maty, 3. płaszcz ochronny izolacji rurociągu, 
4. kaptur rozbieralny, 5. zawór
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Izolacja małych zbiorników 
niskotemperaturowych

4.1.6

1 Zbiornik stalowy niskotemperaturowy

2 ROCKMATA, 
alternatywnie ALU LAMELLA MAT 
lub ALFAROCK

3 Opaska spinająca

4 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej
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INSTALACJE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO – IZOLACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Małe cylindryczne powierzchnie można izolować matami wzmocnionymi 
siatką galwanizowaną połączoną z warstwą wełny nićmi stalowymi o na-
zwie ROCKMATA lub matami na folii aluminiowej ALFAROCK. Dobre re-
zultaty uzyskuje się, izolując matami ALU LAMELLA MAT. Maty te cha-
rakteryzują się prostopadłym układem włókien do powierzchni nośnej, 
czyli okładziny, którą stanowi folia aluminiowa. Specyficzny układ włó-
kien zapewnia idealne dopasowanie maty do promienia krzywizny zbior-
nika bez względu na jego średnicę.

Przy obliczaniu izolacji dla zbiorników można kierować się na stę pu ją cy mi 
kryteriami: 
– strata ciepła w zbiorniku,
– temperatura powierzchni izolowanego zbior ni ka,
– spadek temperatury w zbiorniku.
Dla każdego przypadku grubość izolacji powinna być więc dobrana in-
dywidualnie z wykorzystaniem zasad wymiany ciepła.

Przykład:
Dobrać grubość izolacji, która zapewni spadek temperatury nie większy 
niż 5°C w zbior ni ku cie płej wody w ciągu 3 dni.
Warunki brzegowe:
Temp. początkowa medium: tP = 70°C
Temp. końcowa medium: tk = 65°C
Ciepło właściwe:  cp = 4,22 kJ/(kg·K)
Temperatura otaczającego powietrza:  tot. = -15°C
Średnica zbiornika:  D = 2,0 m
Wysokość zbiornika: H = 3,0 m
Objętość wody w zbiorniku:  Vw = 6 m3

Gęstość wody:  ρ = 977,8 kg/m3

Jako materiał izolacyjny przyjęto matę ALFAROCK o współczynniku prze-
wo dze nia cie pła w śred niej tem pe ra tu rze 27,5°C λ = 0,038 W/(m·K) 

Obliczenia wykonane są w oparciu 
o Polską Normę PN-EN ISO 12241:2001
Ze wzoru na czas stygnięcia tv w zbiornikach cylindrycznych obliczany 
jest strumień ciepła Φ:

gdzie:
m – masa wody w zbiorniku; m = V × ρ [kg], m = 6 × 977,8 = 5867 kg

Podstawiając dane do wzoru, otrzymujemy:

 

 = 492,2 W
Następnie ze wzoru na strumień ciepła Φ obliczamy opór cieplny R: 

Podstawiając do wzoru, otrzymujemy:

R = 0,17 K/W

Znając wartość oporu cieplnego R, można wyznaczyć średnicę ze wnętrz-
ną zbiornika Dz:

DW – oznacza średnicę wewnętrzną [m]
DZ – oznacza średnicę zewnętrzną [m]

Po podstawieniu wartości uzyskujemy:

DZ= 2,18 m

Grubość izolacji d jest różnicą między średnicą zewnętrzną i we wnętrz ną 
podzieloną przez dwa:

Obliczeniowa grubość izolacji wynosi 90 mm. 

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych
Montaż mat izolacyjnych na zbiorniku polega na owinięciu i zamocowaniu 
ich przy pomocy opasek o szerokości min. 15 mm w odstępach co oko-
ło 25-30 cm. Sąsiednie odcinki mat powinny być dokładnie do siebie do-
sunięte i ułożone z przesunięciem, tak aby zapewnić maksymalną szczel-
ność na stykach poprzecznych i wzdłużnych. Dla mat z folią aluminiową za-
leca się dodatkowo stosowanie taśmy samoprzylepnej na stykach mat. 
W celu zwiększenia pewności mocowania, do powierzchni zbiornika moż-
na przyspawać szpilki, a następnie nakładać na nie izolację z mat.

Rys. 416.1. 1. ściana zbiornika, 2. izolacja z maty ROCKMATA, 3. opaska 
spinająca, 4. rowki umożliwiające wentylację, 5. wkręty samogwintujące 
lub nity, 6. płaszcz ochronny z blachy

1 2 3 4
5

6

123 4

Rys. 416.2. 1. maty ALFAROCK, 2. płaszcz ochronny, 3. nity lub wkrę-
ty, 4. pier ścień nośny

1

3 2Rys. 416.3. 
1. mata ALU LAMELLA MAT 
(dwie warstwy), 2. taśma 
aluminiowa sa mo przy lep na 
(łączenie krawędzi), 
3. płaszcz ochronny

Izolacja kotła c.o. małej mocy
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Izolacja dużych zbiorników 
niskotemperaturowych

4.1.7

1 Ściana zbiornika

2 TECHROCK 60, 80, 100

3 Konstrukcja wsporcza płaszcza

4 Płaszcz ochronny z blachy
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INSTALACJE
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Płyty TECHROCK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej 
powierzchni płaskich w układach poziomych i pionowych, ścian dużych 
zbiorników niskotemperaturowych, gdzie temperatura izolowanych po-

wierzchni nie przekracza 250°C. Stosowane są również jako wypełnienie 
konstrukcji blaszanych – „kasetowych”.

Dobór grubości izolacji TECHROCK dla powierzchni płaskich wg Polskiej Normy PN-EN ISO 12241:2001

Rodzaj 
płaszcza 

zewnętrznego

Temperatura 
medium

Grubość izolacji
40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240

°C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C

nmet
50

25 24 21 23 17 23 13 22 11 22 9 21 8 21 7 21 7 21 6 21 6 21 5 21 5 21
met 23 26 19 25 16 24 13 24 10 23 9 23 8 22 7 22 7 22 6 22 5 22 5 22 5 21
nmet

80
52 27 42 26 36 25 27 24 22 23 19 23 16 22 15 22 14 22 13 22 11 22 10 22 9 21

met 47 31 40 30 34 28 26 27 21 26 18 25 15 24 15 24 14 24 12 23 11 23 10 23 9 23
nmet

100
71 29 57 28 48 27 37 25 30 24 25 24 22 23 20 23 19 23 17 23 15 22 14 22 13 22

met 68 32 54 33 46 31 36 29 29 27 24 26 21 26 20 25 19 25 17 25 15 24 14 24 13 24
nmet

120
90 32 74 30 62 28 47 26 38 25 32 24 28 24 26 24 24 23 22 23 20 23 18 23 16 22

met 88 34 72 32 61 31 45 31 37 29 31 28 27 27 25 27 24 26 21 26 19 25 17 25 16 24
nmet

150
123 33 100 31 83 31 64 28 51 27 43 26 37 25 35 25 33 25 29 24 26 24 24 23 22 23

met 118 38 96 36 82 34 62 31 49 32 42 30 36 29 34 28 32 28 28 27 26 27 23 26 22 26
nmet

180
156 36 127 33 107 31 31 29 65 29 55 27 47 26 44 26 41 26 37 25 33 25 30 24 28 24

met 150 42 123 39 104 36 79 33 64 31 53 33 46 31 43 31 40 30 36 29 32 28 30 28 27 27
nmet

200
180 38 146 35 123 33 92 32 75 30 63 28 54 27 51 27 48 26 42 26 38 25 35 25 32 24

met 173 45 141 41 119 38 91 35 74 33 62 31 53 33 49 32 46 32 41 30 38 29 34 28 31 28
nmet

220
204 40 166 37 140 34 106 31 85 31 71 29 61 28 57 28 54 27 48 26 43 26 39 25 36 25

met 197 47 161 43 136 40 104 37 84 34 70 32 61 31 56 34 53 33 47 32 42 31 39 29 35 29
nmet

250
243 43 197 39 166 37 126 33 101 31 84 31 73 29 68 29 64 28 57 28 51 27 47 26 43 26

met 235 51 191 47 161 43 123 39 100 36 84 34 73 33 67 32 63 31 56 34 50 32 46 31 42 30

Temp. otoczenia 20°C Straty ciepła na m2 powierzchni W/m2 Instalacje wewnętrzne
Płaszcz zewnętrzny metaliczny „met” o emisyjności 0,4 Płaszcz zewnętrzny niemetaliczny „nmet” o emisyjności 0,9

TECHROCK 60, 80

Rodzaj 
płaszcza 

zewnętrznego

Temperatura 
medium

Grubość izolacji
40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240

°C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C W/m2 °C

nmet
50

24 26 20 25 17 25 13 24 11 23 9 23 8 22 7 22 7 22 6 22 6 22 5 22 5 22
met 26 24 21 23 18 23 14 22 11 22 9 21 8 21 8 21 7 21 6 21 6 21 5 21 5 21
nmet

80
50 32 41 30 35 29 27 27 22 26 19 25 16 24 15 24 14 24 13 24 12 23 11 23 10 23

met 54 27 45 26 38 25 29 24 23 23 20 23 17 23 16 22 15 22 13 22 12 22 11 22 10 22
nmet

100
73 32 60 31 49 32 38 29 31 28 26 27 22 26 21 26 20 25 18 25 16 24 15 24 13 24

met 75 30 62 28 52 27 40 25 32 24 27 24 23 23 22 23 20 23 18 23 16 22 15 22 14 22
nmet

120
95 35 77 33 66 31 49 32 40 30 34 28 29 27 27 27 26 27 23 26 21 25 19 25 17 25

met 99 31 79 30 67 29 51 27 41 26 35 25 30 24 28 24 26 24 23 23 21 23 19 23 18 23
nmet

150
131 40 107 37 90 35 69 32 54 33 46 31 39 30 38 29 35 29 31 28 28 27 26 27 24 26

met 136 34 111 32 92 32 70 29 57 28 48 26 41 26 39 25 36 25 32 24 29 24 26 24 24 23
nmet

180
172 45 140 41 118 38 90 35 73 33 61 31 52 33 49 32 46 31 41 30 37 29 33 28 31 28

met 178 38 145 35 122 33 91 32 74 30 62 28 54 27 50 27 47 26 42 26 38 25 34 25 31 24
nmet

200
202 48 165 44 139 41 106 37 86 34 72 32 62 31 57 34 54 33 48 32 43 31 39 30 36 29

met 209 40 170 37 143 35 108 32 87 31 73 29 63 28 59 28 55 27 49 27 44 26 40 25 37 25
nmet

220
236 51 192 47 162 43 123 39 100 36 84 34 72 32 67 32 63 31 55 33 49 32 45 31 41 30

met 243 43 197 39 166 37 126 33 101 31 84 31 73 29 68 29 64 28 57 27 51 27 46 26 42 26
nmet

250
291 57 237 52 199 48 152 42 123 39 103 36 89 35 83 34 78 33 69 32 63 31 56 34 52 33

met 300 47 243 43 204 40 154 36 124 33 104 31 89 32 83 31 78 30 70 29 63 28 57 28 52 27

Temp. otoczenia 20°C Straty ciepła na m2 powierzchni W/m2 Instalacje wewnętrzne
Płaszcz zewnętrzny metaliczny „met” o emisyjności 0,4 Płaszcz zewnętrzny niemetaliczny „nmet” o emisyjności 0,9

TECHROCK 100

Tabele strat ciepła i temperatury powierzchni płaskich
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Montaż płyt
Sprężystość i elastyczność płyt TECHROCK umożliwia ułożenie ich 
na wcisk (bez użycia szpilek) między warstwami rusztu stanowiącego 
konstrukcję wsporczą płaszcza zewnętrznego.

Izolacja ścian dużego zbiornika 
ni sko tem pe ra tu ro we go

Rys. 417.1. 1. ściana zbiornika, 2. płyty TECHROCK 60, 80 (układane 
na wcisk, bez szpilek), 3. kon struk cja wsporcza płaszcza – dylatacja pio-
nowa, 4. płaszcz ochronny z blachy trapezowej

Płaszcz ochronny izolacji
Płaszcz ochronny izolacji ma za zadanie chronić warstwy izolacji wła-
ściwej przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: 
opady atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, zapylenie, zaolejenie 
itp. W większości przypadków spotykanych w izolacjach technicznych 
płaszcz ochronny w dużej mierze decyduje o skuteczności i żywotności 
wykonanej izolacji.
Rodzaje blach używanych do płaszcza ochronnego:
– blachy płaskie,
– blachy profilowe (trapezowe, kształtowe, faliste).
Blachy płaskie są to przeważnie blachy stalowe ocynkowane lub alu-
miniowe o grubości nie większej niż 1 mm. Ze względu na korozję nie sto-
suje się blach stalowych bez żadnej warstwy ochronnej. W celu usztyw-
nienia, polepszenia połączeń pomiędzy poszczególnymi arkuszami blach, 
zwiększenia estetyki wykonanego pokrycia itp., blachy poddaje się ob-
róbce blacharskiej. Typowym zabiegiem jest tak zwane „kopertowanie”. 
Poprzez odpowiednie zaginanie i kantowanie arkusza blachy płaskiej 
otrzymuje się przestrzenną i estetyczną konstrukcję pokryciową o więk-
szej sztywności.

Rys. 417.2. Standardowe wykonanie płaszcza ochronnego izolacji z blachy pła-
skiej kopertowanej – wyjściowe wymiary arkusza blachy 2000 x 1000 mm

Blachy profilowe stosuje się głównie na dużych powierzchniach płaskich 
lub na ścianach zbiorników, gdzie promień krzywizny ściany jest dość 
duży, np. 5 m.
Znane są na rynku technologie pozwalające na gięcie lub formowanie 
blach profilowych (trapezowych) w kierunkach prostopadłych do linii 

profilowania – trapezowania (poprzecznie). Umożliwia to zastosowanie 
blach profilowych do pokrywania powierzchni okrągłych, łukowych itp. 
Blachy profilowe elewacyjne, osłonowe mają grubości do 1 mm. Są to 
głównie blachy stalowe lub aluminiowe. Mogą być powierzchniowo po-
wlekane akrylem lub PVDV.

Uwagi dotyczące wykonania płaszcza izolacji
SZCZELNOŚĆ PŁASZCZA OCHRONNEGO IZOLACJI
Szczelność płaszcza ma duży wpływ na trwałość i sku tecz ność izolacji.
W przypadku gdy izolowane powierzchnie są na ra żo ne na działanie 
czynników atmosferycznych, płaszcz ochron ny powinien być szczelny 
i nie dopuszczać do przedostawania się pod blachy osłonowe deszczu 
i śnie gu, powodujących zagrożenie korozją części me ta lo wych oraz za-
wilgocenie izolacji.
Szczelność płaszcza ochronnego izolacji można za pew nić poprzez za-
stosowanie różnego rodzaju uszcze lek: taśm uszczelniających, mas pla-
stycznych, silikonów itp.
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Rys. 417.3. 1. uszczelnienie zyki – sznur si li ko no wy, 2. wkręt do blach, 
3. blacha płaska

MOCOWANIE CZĘŚCI METALOWYCH
Elementy łączące części metalowe – śruby, wkrę ty, nity, nitokołki. Ele-
menty składowe płaszcza ochronnego czy kon struk cji wsporczej izo-
lacji mogą być łączone mię dzy sobą i mocowane za pomocą różnych 
łącz ni ków oraz na wiele sposobów. Ilość i spo sób rozmieszczenia po-
szczególnych śrub, wkrętów, ni tów zależy od rodzaju płaszcza ochron-
nego i konstrukcji wsporczej oraz wy ni ka bezpośrednio z obliczeń wy-
trzy ma ło ścio wych.
Należy zwracać szczególną uwagę na rodzaj i jakość wybieranych do 
montażu łączników. Źle dobrane łącz ni ki (wkręty, śruby fasadowe, nity) 
mogą być po wo dem niewłaściwego za mo co wa nia płaszcza ochron ne go 
i „zniszczyć” cały efekt wizualny blach użytych do wykonania płaszcza 
ochron ne go.

ROZWIĄZANIA DYLATACYJNE PŁASZCZA IZOLACJI
Projektując i wykonując płaszcz ochronny izolacji termicznej, na-
leży pamiętać o rozszerzalności termicznej powierzchni izolowanych. 
Rozszerzalność termiczna powoduje przemieszczanie powierzch-
ni izolowanych. Wielkość i kierunki przemieszczeń bezpośrednio 
oddziałują na płaszcz ochronny. Dla przykładu: współczynnik rozszerzal-
ności liniowej stali wynosi około 1,2 mm/m/100°C. Oznacza to, że po-
wierzchnia mająca długość 20 m (np. ściana dużego zbiornika) podczas 
osiągania temperatury eksploatacyjnej od 20°C do ~200°C wydłuży się 
około 40 mm. Źle zaprojektowany lub źle wykonany płaszcz ochronny pod 
wpływem przemieszczeń termicznych ulega zniszczeniu i uszkodzeniu. 
Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym związanym z odkształceniami 
termicznymi, płaszcz ochronny musi posiadać tzw. dylatacje, czyli po-
łączenia umożliwiające kompensację przemieszczeń powierzchni izo-
lowanych i powierzchni samego płaszcza. Należy pamiętać, że sam 
płaszcz ochronny, niezależnie od powierzchni izolowanych, może zostać 
poddany działaniu rozszerzalności termicznej na skutek nagrzewania się 
jego powierzchni od słońca – nawet do 100°C.
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SAMOPRZYLEPNA MATA LAMELOWA

OPIS PRODUKTU
Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL 
z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej. Mata charakteryzuje 
się prostopadłym układem włókien do płaszczyzny podłoża, dzięki czemu jest 
mocna i sprężysta oraz nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach 
i narożnikach. W stosunku do innych mat lamelowych KLIMAFIX wyróżnia się 
fabrycznie nałożoną warstwą kleju na całej powierzchni, zabezpieczoną prostą 
do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.
Właściwości samoprzylepne maty pozwalają na wyeliminowanie akcesoriów 
montażowych w postaci szpilek i talerzyków zaciskowych, co znacznie przy-
śpiesza montaż, nawet o 40% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych.

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2002-02-1228-02

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Samoprzylepna mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych o przekrojach prostokątnych lub kołowych. Idealnie nadaje się do 
stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się 
szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji.
UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste 
i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do +35°C.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,042 W/m·K
gęstość objętościowa 36 kg/m3

temperatura pracy (ze względu na warstwę kleju) ≤ ≤ 50°C
temperatura montażu                                                                    od +5°C do +35°C
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny

WYMIARY I PAKOWANIE
długość szerokość grubość ilość m2

w paczce
ilość m2 
na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2] [m2]

10 000 1000 20 10,0 200
8000 1000 30 8,0 160
6000 1000 40 6,0 120
5000 1000 50 5,0 100

Produkt dostarczany wyłacznie na paletach. Na palecie znajduje sie 20 rolek.

MATA LAMELOWA Z WEŁNY MINERALNEJ

OPIS PRODUKTU
Mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną okładziną 
powierzchni ze zbrojonej folii aluminiowej. Mata charakteryzuje się prostopadłym 
układem włókien do płaszczyzny podłoża, dzięki czemu jest mocna i sprężysta 
oraz nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach.

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2002-02-1228-02

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Mata ALU LAMELLA MAT przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej 
i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach 
prostokątnych lub kołowych. Przeznaczona jest także do izolacji niskotemperaturowych 
rur i rurociągów, wykończeń izolacji na armaturze, małych zbiorników, powierzchni 
płaskich i cylindrycznych w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. 

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,042 W/m·K
gęstość objętościowa 36 kg/m3

temperatura pracy ≤ 250°C
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA KLIMAFIX I ALU LAMELLA MAT
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WYMIARY I PAKOWANIE
długość szerokość grubość ilość m2

w paczce
ilość m2

na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2] [m2]

10 000 1000 20 10,0 200
8000 1000 30 8,0 160
6000 1000 40 6,0 120
5000 1000 50 5,0 100
2500 1000 100 2,5 50

Produkt dostarczany wyłacznie na paletach. Na palecie znajduje sie 20 rolek.
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OPIS PRODUKTU
Wentylacyjna płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL pokryta welonem 
z włókna szklanego w kolorze czarnym.

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2002-02-1228-02

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Pyta INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczona jest do wewnętrznej izolacji 
termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, izolacji akustycznej (bu-
dowa tłumików szczelinowych i komorowych oraz paneli dźwiękochłonnych). 
Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie 
powodując porywania włókien. 

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λdek. ≤ 0,039 W/m·K
gęstość objętościowa
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 50 kg/m3

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 80 kg/m3

temperatura pracy ≤ ≤ 250°C
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
temperatura wartość λ

ºC [W/m·K]
50 0,038
75 0,041
100 0,045
125 0,048
150 0,052

WENTYLACYJNA PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ

WYMIARY I PAKOWANIE
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

długość szerokość grubość ilość m2

na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

1200 600 30 57,60
1200 600 50 34,56
1200 600 100 17,28
2000 1200 30 96,00
2000 1200 50 57,60
2000 1200 100 28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 Z DWUSTRONNYM WELONEM

długość szerokość grubość ilość m2

na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

1200 600 50 34,56
1200 600 100 17,28
2000 1200 50 57,60
2000 1200 100 28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

długość szerokość grubość ilość m2

na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

1200 600 15 115,20
1200 600 20 86,40
2000 1200 15 192,00
2000 1200 20 144,00

Płyty dostarczane wyłacznie na paletach.
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OPIS SYSTEMU
Elastyczna otulina ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL pokryta płaszczem 
ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposażona w samoprzylepną zakładkę.

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/97-01-0253-02 + Aneks nr1

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Elastyczna otulina FLEXOROCK przeznaczona jest do izolacji niskotempera-
turowych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła 
technologicznego, rurociągów parowych, węzłów cieplnych oraz jako izolacja 
przeciwkondensacyjna. 
Otulina FLEXOROCK jest produktem szczególnie zalecanym do izolacji kolan 
i zagięć na rurociągach bez konieczności cięcia na segmenty kolanowe. 
Zastosowanie otuliny FLEXOROCK znacznie przyspiesza montaż izolacji, głów-
nie na rurociągach o skomplikowanych kształtach znajdujących się w trudno 
dostępnych miejscach.

OTULINA Z WEŁNY MINERALNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 ≤ ≤ 0,041 W/m·K
gęstość nominalna 77 kg/m3

temperatura pracy ≤ ≤ 250°C
standardowa długość 1000 mm
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA

0,080

0,070

0,060

0,050

0,040

0,030
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

średnia temperatura tśr [°C]

λ 
[W

/m
·K

]

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE I PAKOWANIE
Otuliny FLEXOROCK pakowane są w kartony o wymiarach 1020 × 400 × 400 mm. Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu.

rury stalowe rury miedziane średnica 
wewnętrzna 

otuliny

grubość izolacji [mm]

śr. zewnętrzna śr. nominalna śr. w calach śr. zewnętrzna śr. nominalna 20 25 30 40 50 60 70 80 100
[mm] [mm] [cale] [mm] [mm] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.]
17,2 10 3/8 18 15 18 42 30 25 16 9 6 5 4 2
21,3 15 1/2 22 20 22 36 25 20 13 9 6 5 4 2
26,9 20 3/4 28 25 28 30 25 16 12 9 6 4 4 2
33,7 25 1 35 32 35 25 20 15 9 7 5 4 4 2
42,4 32 11/4 42 40 42 20 16 12 9 6 4 4 3 1
48,3 40 11/2 48 48 16 15 11 9 6 4 4 2 1
54 54 50 54 16 12 9 6 5 4 4 2 1

60,3 50 2 60 60 12 11 9 6 5 4 3 2 1
76,1 65 21/2 76,1 65 76 9 9 7 5 4 4 2 2 1
88,9 80 3 88,9 80 89 7 6 6 4 4 3 2 1 1
108 33/4 108 100 108 5 5 4 4 3 2 1 1

114,3 100 4 114 114 5 4 4 4 2 2 1 1
133 125 133 125 133 4 4 3 2 2 1 1 1

139,7 125 5 140 4 3 2 1 1 1
159 150 159 159 2 2 1 1 1 1

168,3 150 6 169 2 2 1 1 1
205 205 1 1 1

219,1 200 8 219 1 1 1
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OPIS SYSTEMU
Kompletny system izolacji TERMOROCK składa się z:
– otulin TERMOROCK ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL pokrytych płaszczem 

z folii PVC z samoprzylepną zakładką, stosowanych na odcinki proste rurociągu,
– otulin FLEXOROCK ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL pokrytych płasz-

czem ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepną zakładką, stosowanych 
na kolana rurociągu,

– gotowych osłon kolan PVC,
– taśmy samoprzylepnej do połączeń folii PVC.

OTULINA TERMOROCK
APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/97-01-0253-02 + Aneks nr1

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
System TERMOROCK przeznaczony jest do izolacji termicznej instalacji cen-
tralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, ru-
rociągów parowych, węzłów cieplnych.
Płaszcz PCV zapewnia trwałość i estetykę wykonanej izolacji, jak również 
ułatwia konserwację i utrzymanie instalacji w należytej czystości. System 
TERMOROCK przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz wła-
ściwości izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na estetykę wykończenia, 
a temperatura medium nie przekracza 250°C.

NOWOCZESNY SYSTEM IZOLACJI

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 ≤ 0,038 W/m·K
gęstość nominalna 83 kg/m2

temperatura pracy ≤ ≤ 250°C
standardowa długość 1000 mm
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny

kolor folii szary (na życzenie klienta produkujemy otuliny TERMOROCK
 z folią PCV w kolorze RAL 9010 – biały)

OSŁONA KOLAN Z PCV
APROBATA TECHNICZNA COBR TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 

AT/98-02-0533-01

ZASTOSOWANIE

Osłona z PCV przeznaczona jest do zabezpieczenia wykonanej z odcinka otuliny 
FLEXOROCK izolacji kolana. 

Sposób pakowania kolan z PVC: 5 szt.
Kolor folii: szary 

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA PCV
Dostępne wymiary: szerokość: 50 mm, długość: 33 m.b.
Sposób pakowania taśmy z PVC: 1 szt.
Kolor folii: szary
Na życzenie klienta dostarczamy kolana z PCV i taśmy PCV w kolorze RAL 9010 
(biały)

System  

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE I PAKOWANIE
Otuliny TERMOROCK i FLEXOROCK pakowane są w kartony o wymiarach 1020 × 400 × 400 mm. Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu.

rury stalowe rury miedziane średnica 
wewnętrzna 

otuliny
grubość izolacji [mm]

śr. zewnętrzna śr. nominalna śr. w calach śr. zewnętrzna śr. nominalna 20 25 30 40 50 60 70 80 100
[mm] [mm] [cale] [mm] [mm] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.]
17,2 10 3/8 18 15 18 42 30 25 16 9 6 5 4 2
21,3 15 1/2 22 20 22 36 25 20 13 9 6 5 4 2
26,9 20 3/4 28 25 28 30 25 16 12 9 6 4 4 2
33,7 25 1 35 32 35 25 20 15 9 7 5 4 4 2
42,4 32 11/4 42 40 42 20 16 12 9 6 4 4 3 1
48,3 40 11/2 48 48 16 15 11 9 6 4 4 2 1
54 54 50 54 16 12 9 6 5 4 4 2 1

60,3 50 2 60 60 12 11 9 6 5 4 3 2 1
76,1 65 21/2 76,1 65 76 9 9 7 5 4 4 2 2 1
88,9 80 3 88,9 80 89 7 6 6 4 4 3 2 1 1
108 33/4 108 100 108 5 5 4 4 3 2 1 1

114,3 100 4 114 114 5 4 4 4 2 2 1 1
133 125 133 125 133 4 4 3 2 2 1 1 1

139,7 125 5 140 4 3 2 1 1 1
159 150 159 159 2 2 1 1 1 1

168,3 150 6 169 2 2 1 1 1
205 205 1 1 1

219,1 200 8 219 1 1 1
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OPIS SYSTEMU
Otulina ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL produkowana w technologii 
wycinania jako gotowy element izolacyjny jednoczęściowy oraz w formie 
dwóch, trzech lub więcej łupin. 

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/97-01-0253-02 + Aneks nr1

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
OTULINA ROCKWOOL przeznaczona jest do izolacji nisko- i średniotempera-
turowych rur, rurociągów, przewodów sieci ciepłowniczych, przewodów ko-
minowych. Temperatura medium może osiągnąć nawet do 400°C.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,042 W/m·K
gęstość nominalna 83 kg/m3

odporność termiczna ≤ ≤ 400°C
standardowa długość 1000 mm
zawartość całkowita siarki ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 
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MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE
Zakres średnic od 17 do 406 mm (na specjalne życzenie klienta również więk-
sze średnice).

OTULINA Z WEŁNY MINERALNEJ

SPOSÓB PAKOWANIA
OTULINY ROCKWOOL pakowane są w kartony o wymiarach 1020×400×400 mm. 
Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu.

średnica wew. otuliny
grubość izolacji

20 25 30 40 50 60 100
[cale] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.]

3/8 17 42 30 25 16 9
1/2 21 36 25 20 13 9
3/4 27 30 25 20 12 9
1 35 25 20 15 9 7

11/4 42 20 16 12 9 6
11/2 48 16 15 12 9 6

54 16 12 10 8 5
2 60 12 11 9 6 5 4

21/2 76 9 7 5 4 4 2
3 89 6 6 4 4 3 2

31/2 102 4 4 3 3 2
33/4 108 4 4 4 3 2

4 114 4 3 2 2 2
5 133 4 3 2 2 2

159 3 2 2 2 1
6 169 3 2 2 2 1
8 219 2 2 2 2 1
10 273 2 2 1 1 1
12 324 1 1 1 1 1
14 356 1 1 1 1 1
16 406 1 1 1 1

Otulina  
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OPIS PRODUKTU
Zrolowana elastyczna mata ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL wzmoc-
niona siatką galwanizowaną połaczoną z warstwą wełny nićmi stalowymi. 

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2005-02-1528

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Elastyczna mata ROCKMATA przeznaczona jest do izolacji termicznej (od 
podstaw, jak również na bieżące remonty i renowacje) rur i rurociągów sieci 
cieplnych, armatury, zbiorników, pieców oraz powierzchni płaskich – w zakresie 
niskich i średnich parametrów temperaturowych nieprzekraczających 400°C.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,036 W/m·K
gęstość nominalna 60 kg/m3

temperatura pracy ≤ ≤ 400°C
zawartość całkowita siarki ≤ ≤ 0,4%
klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny

MATA Z WEŁNY MINERALNEJ

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
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WYMIARY I PAKOWANIE
długość szerokość grubość ilość m2

w paczce

[mm] [mm] [mm] [m2]

5000 500 50 5,0
5000 500 60 5,0
4000 500 80 4,0
2500 500 100 2,0

ROCKMATA dostarczana jest w postaci zrolowanej, pakowana po 2 maty o sze-
rokości 500 mm w jednej rolce.
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OPIS PRODUKTU
Mata ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną okładziną ze 
zbrojonej folii aluminiowej.

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2002-02-1228-02

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Mata ALFAROCK przeznaczona jest do izolacji małych zbiorników, rur i rurociągów ni-
skotemperaturowych. Pokrywająca warstwę wełny wzmocniona okładzina z folii alu-
miniowej pozwala na zastosowanie maty ALFAROCK w miejscach, gdzie istotna jest 
estetyka wykończenia izolacji lub zabezpieczenie przed ewentualnym pyleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ ≤ 0,037 W/m·K
gęstość nominalna 60 kg/m3

temperatura pracy ≤ ≤ 250°C
zawartość całkowita siarki ≤ ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
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WYMIARY I PAKOWANIE
długość szerokość grubość ilość m2

w rolce

[mm] [mm] [mm] [m2]

5000 1000 40 5,0
5000 1000 50 5,0
5000 1000 60 5,0

MATA Z WEŁNY MINERALNEJ

OPIS PRODUKTU
WEŁNA NIEIPREGNOWANA 100 to nieograniczone tworzywo włókniste 
składajace się z luźno ułożonych cienkich włókien bez dodatku oleju impre-
gnacyjnego.

POLSKA NORMA 
PN-75/B-23100

ZASTOSOWANIE
Wełna luzem przeznaczona jest do izolacji powierzchni lub przestrzeni trudnych 
do wypełnienia i zaizolowania innymi wyrobami z wełny ROCKWOOL. Wełna lu-
zem nieimpregnowana – bez zawartości substancji organicznych – może być 
stosowana do izolacji instalacji z ciekłym tlenem.
Wełnę luzem umieszcza się pomiędzy dwiema ograniczającymi powierzchniami 
i poprzez ugniatanie oraz ubijanie wypełnia szczelnie izolowaną przestrzeń.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ20 ≤ 0,038 W/m·K
gęstość wełny w rolce ~90 kg/m3

gęstość wełny w zastosowaniu ≤ 250 kg/m3

zawartość całkowita siarki ≤ 1,0%
temperatura pracy ≥ ≥ 700°C
klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny

PAKOWANIE
WEŁNA MINERALNA NIEIMPREGNOWANA 100 rolka o wadze ~12 kg

WEŁNA LUZEM

WEŁNA 
NIEIMPREGNOWANA 100
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OPIS PRODUKTU
Przemysłowa płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.
Płyta produkowana jest w następujących odmianach:
– TECHROCK 60
– TECHROCK 80
– TECHROCK 100

APROBATA TECHNICZNA COBR 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 
AT/2002-02-1228-02

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0272/10/2006

ZASTOSOWANIE
Przemysłowa płyta TECHROCK przeznaczona jest do izolacji termicznej i aku-
stycznej powierzchni płaskich w układach pionowych i poziomych, ścian zbior-
ników niskotemperaturowych oraz stosowana jako wypełnienia konstrukcji bla-
szanych – „kasetowych”.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,042 W/m·K
temperatura pracy ≤ ≤ 250°C
gęstość nominalna
TECHROCK 60 60 kg/m3

TECHROCK 80 80 kg/m3

TECHROCK 100 100 kg/m3

zawartość całkowita siarki ≤ ≤ 0,4%
klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 
TECHROCK 60, 80
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PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ

TECHROCK 100
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WYMIARY I PAKOWANIE
TECHROCK 60

długość szerokość grubość ilość sztuk
w paczce

ilość m2

w paczce

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2]

1000 500 50 8 4,0
1000 500 100 4 2,0

TECHROCK 80

długość szerokość grubość ilość sztuk
w paczce

ilość m2

w paczce

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2]

1000 500 50 8 4,0
1000 500 60 6 3,0
1000 500 80 6 3,0
1000 500 100 4 2,0

TECHROCK 100

długość szerokość grubość ilość sztuk
w paczce

ilość m2

w paczce

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2]

1000 500 50 8 4,0
1000 500 100 4 2,0
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Dział 4. 
Instalacje
Zeszyt 4.1.
Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo – izolacja urządzeń i instalacji
Październik 2007 r.

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
DORADZTWO TECHNICZNE
tel. 0801 66 00 36
 0601 66 00 33
fax 068 38 50 122 
www.rockwool.pl
e-mail: doradcy@rockwool.pl

Przedstawione w niniejszej broszurze rozwiązania nie wy-
czerpują listy możliwości zastosowań wyrobów z weł-
ny ROCKWOOL. Podane informacje służą jako pomocnicze 
w projektowaniu i wykonawstwie. Jeżeli mają Państwo pytania 
i wątpliwości dotyczące zastosowania wyrobów ROCKWOOL 
– prosimy o kontakt z nami. Ponieważ firma ROCKWOOL pro-
paguje najnowsze i energooszczędne rozwiązania techniczne, 
nieustannie doskonaląc swoje wyroby – a także z uwagi na 
zmieniające się normy i przepisy prawne – nasze materiały 
informacyjne są na bieżąco aktualizowane.
Wydawca nie odpowiada za błędy składu i druku. Wydawca 
zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych ze 
względu na zmieniające się normy prawne.


